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Ausseneinheit 
SOH-24BIR

Inneneinheit

230 V ~ 
Absicherung 
LS C16

Anschlussschema für Split-Wandgeräte

N

L

Kondensat-Pumpe 

Legende:
3 x 2.50 mm2Netzanschlusskabel: 

Verbindungskabel:
Kondensatpumpenkabel:

4 x 1.50 mm2

3 x 1.50 mm2

 Optionale Komponenten werden KURSIV aufgeführt.
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